
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Напряжение сети, В 220

Частота тока, Гц 50

Номинальный (максимальный) ток, А 8(16)

Степень защиты IP44

Диапазон рабочих температур, оС От +1 до +35

Макс. давление, бар 5,5

Рабочий диапазон давления, бар 1 – 5,5

Давление включения, бар 1,4

Давление выключения, бар 2,8

Номинальная мощность, кВт 1,1

Присоединительные размеры G1/4 (наружная без футорки) 
или G1/2 (наружная с футоркой)
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Крепежный винт Гайка настройки давления (2)

Насос (М) (3)

Сеть 220 В, 50 Гц (L1, L2) (4)

Заземление (5)

Гайка настройки 
перепада давления (1)
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Неисправности Возможные причины Устранение

1. Насос 
не работает.

1.1. Отсутствие 
напряжения в сети.

1.2. Неправильное 
соединение силового 
кабеля сети 220 В 
и кабеля насоса 
с контактной группой 
реле давления 
комплекта.

1.1. Проверить
напряжение в сети.

1.2. Исправить
соединение. 

2. Насос
работает 
не отключаясь.

2.1. Реле настроено
на слишком высокое 
давление.

2.2. Напряжение в сети 
ниже 198 В.

2.1. Отрегулировать
реле давления.

2.2. Установить
стабилизатор 
напряжения.
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№ Наименование Количество

1 Комплект автоматики на баке «КАБ» 1

2
Инструкция по эксплуатации
+ гарантийный талон

1

3 Тара упаковочная 1



12



13



14



15

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
обслуживания и распишитесь в талоне.

Ñðîê ñëóæáû:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных и фекальных) - 5 ëåò;
Дренажные и фекальные насосы - 3 ãîäà;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 2,5 ãîäà;
Гидроаккумуляторы - 5 ëåò;
Расширительные баки - 5 ëåò;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 5 ëåò;
Оголовки скважинные - 10 ëåò;
Корпусы для картриджного фильтра - 5 ëåò;
КРОТ Гидроаккумулятор - 5 ëåò;
КРОТ Оголовок - 10 ëåò;
Система автоматического водоснабжения - 5 ëåò;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 10 ëåò;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 5 ëåò.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных и фекальных) - 3 ãîäà;
Дренажные и фекальные насосы - 1 ãîä;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 1 ãîä;
Гидроаккумуляторы - 2 ãîäà;
Расширительные баки - 2 ãîäà;
Расширительные баки с индексом F - 1 ãîä;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 2 ãîäà;
Оголовки скважинные - 3 ãîäà;
Корпусы для картриджного фильтра - 1 ãîä;
КРОТ Гидроаккумулятор - 2 ãîäà;
КРОТ Оголовок - 2 ãîäà;
Система автоматического водоснабжения - 3 ãîäà;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 1 ãîä;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 1 ãîä.

Наименование оборудования «______________________

________________________________________________»

Дата продажи «______» ___________________ 20_____ г.

Подпись продавца _____________ / __________________
                                                         (подпись)                                (Ф.И.О.)

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru
Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, 
связанных с эксплуатацией нашего оборудования.
Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.
В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя 
в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться                            
в специализированный сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное 
обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или 
замену дефектных деталей.


